
GLAVNI RAZVODNO-UPRAVLJAČKI ORMAR  GRO-PS2

L1; L2; L3; 3x220/380 V; 50 Hz

N

PE

DOVOD sa Mjernog Ormara MO-PS2

 XP00-Y 5x35 mm  

2

100A

uzemljivač 

F12

K1

H1

X1A 1,2,PE

F4

H2A

K2A

2A

3x2 A

0-500 V

F1,F2,F3

So

KONTROLNIK

NAPONA

A1

Signalizator pritiska

P
P

0
0
-
Y

 
3
x
1
,
5
 
m

m

2

u usisnom cjevovodu

P

Signalizator vode u

360

FTW 

P
P

0
0
-
Y

 
4
x
1
,
5
 
m

m

2

X1B 1,2,N,PE

usisnom cjevovodu

H2B

K2B

kontaktni prekidač

0-220V/4-20 mA

PN1,PN2,PN3

0

1

Sizb

K3

K4

K5

2 3

Izbor radnih pumpi

M1

3

18,50 kW

P1

P
P

0
0
 
4
x
1
6
 
m

m

2

h1

PUMPA 1

KC

20A

KT

H4H3

S1.1

F6

X1 1,2,3,PE

7,5kVAr

K6,K7,K8

Q1

MCD 

3020

K1M

F5

S3 S4

50A

6A6A

0

1

SK1

0-5A/4-20 mA

TP1

50/5 A

P1

RSS1

PUMPA PITKE VODE P1

Odgovorni projektant: Kontrola:Projektant/obrađivač:

Amir Delibašić, dipl.inž.el. Mr. Hilmo Šehović, dipl.ing.el.

Juli 2015.

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta

u Sarajevu d.d.

Projektant:

Naziv projektne dokumentacije:

Naziv priloga:

Šifra projekta:

D-1159

Datum izrade:

-

Mjerilo priloga: Prilog broj: List: od:

1 16

Format priloga:

Delegacija Evropske unije u Bosni i

Hercegovini

Naručilac:
Naziv projekta 

Tehnička pomoć za

implementaciju programa

unapređenja sistema

vodosnabdijevanja i

kanalizacije

Projekat realizira Konzorcij:

A3

Fehim Suljević, el.tehn.

Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova

sa izvorišta Gudaja, Knjiga  4

Jednopolna šema glavnog upravljačkog ormara PS RO-PS2



VENTIL NA POTISU

PUMPE P1

160 W

P
P

0
0
 
4
x
1
,
5
 
m

m

V1

3

X1

2

10,11,12,PE

K12

Q4

H9

S9.1

H10

F9

2A

S9.2 S9.3 S9.4

V1

P
P

0
0

 
3

x
1

,
5

 
m

m

2

1-6X3

L
i
Y

C
Y

 
8

x
1

 
m

m

X1A 4,5,6

PUMPE P2

VENTIL NA POTISU

160 W V2

3

V2

S10.4

X1

Q5

13,14,15,PE

X3 11-16

K14

S10.3

S10.2

S10.1

H11

F10

2A

H12

X1A 10,11,12

K13 K15

L1; L2; L3; 

N

PE

10A

10A

P
P

0
0
 
4
x
1
,
5
 
m

m

2

P
P

0
0

 
3

x
1

,
5

 
m

m

2

L
i
Y

C
Y

 
8

x
1

 
m

m

GLAVNI RAZVODNO-UPRAVLJAČKI ORMAR  GRO-PS2

M3

3

18,50 kW

P3

PP00 4x16 mm

2

h3

0

L D

X1

Q3

6A

FREKVENCIJSKI PRETVARAČ

p
/
f
 
1

0
 
m

m

XF3

L
i
Y

C
Y

 
4
x
1
 
m

m

PUMPA PITKE VODE P3

K10

K11

L
i
Y

C
Y

 
4
x
1
 
m

m

2

FREQUENCY INVERTER

S1.3

H7 H8

50 A

7,8,9,PE

FR3

1-3 4-7

E8

PUMPA 3

S7 S8

0-5A/4-20 mA

TP1

50/5 A

P3

XF3

M2

3

18,50 kW

P2

P
P

0
0

 
4

x
1

6
 
m

m

2

h2

PUMPA 2

KC

20A

KT

H6H5

S1.2

F7

X1 4,5,6,PE

7,5kVAr

K9,K10,K11

Q2

MCD 

3020

K2M

S5 S6

50A

6A

0

1

SK1

0-5A/4-20 mA

TP2

50/5 A

P2

RSS2

PUMPA PITKE VODE P2

Odgovorni projektant: Kontrola:Projektant/obrađivač:

Amir Delibašić, dipl.inž.el. Mr. Hilmo Šehović, dipl.ing.el.

Juli 2015.

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta

u Sarajevu d.d.

Projektant:

Naziv projektne dokumentacije:

Naziv priloga:

Šifra projekta:

D-1159

Datum izrade:

-

Mjerilo priloga: Prilog broj: List: od:

1 17

Format priloga:

Delegacija Evropske unije u Bosni i

Hercegovini

Naručilac:
Naziv projekta 

Tehnička pomoć za

implementaciju programa

unapređenja sistema

vodosnabdijevanja i

kanalizacije

Projekat realizira Konzorcij:

A3

Fehim Suljević, el.tehn.

Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova

sa izvorišta Gudaja, Knjiga 4

Jednopolna šema glavnog upravljačkog ormara PS RO-PS2



PE

N

L1; L2; L3

Mjerenje

PMP-46

Cerebar M

L
i
Y

C
Y

 
4

x
1

 
m

m

X2 1,2,PE

RIA 250

pritiska

F13

2A

RASVJETA

UNUTRASNJA

10A

E2

X1

2

E3

10A

X120

P
P

0
0
-
Y

 
3
x
1
,
5
 
m

m

21

UTICNICE

P
P

0
0
-
Y

 
3
x
2
,
5
 
m

m

X1

2

22

16A

E4

24,25,26X1 23

16A

E5

2

X1

P
P

0
0
-
Y

 
5
x
2
,
5
 
m

m

E6

16A

10A

VANJSKA

RASVJETA

P
P

4
1

 
3

x
2

,
5

 
m

m

2

19,N,PEX1

16A

VR

FR

4A

F16

E1

SVR

P
P

0
0

 
4

x
1

,
5

 
m

m

PUMPE P3

VENTIL NA POTISU

160 W

V3

3

V3

S11.4

X1

2

Q6

16,17,18,PE

X3 17-22

K16

S11.3
S11.2

S11.1

H13

F11

2A

H14

X1A 13,14,15

P
P

0
0

 
3

x
1

,
5

 
m

m

2

L
i
Y

C
Y

 
8

x
1

 
m

m

K17

10A

X1
20,N,PE

X2
27-30,PE

F MP

2A

p
/
f
 
1

0
 
m

m
2

W
 
5
-
1

L
i
Y

C
Y

 
4
x
1
 
m

m

W
 
5
-
2

Y
S

L
Y

-
J
Z

 
3
x
1
,
5
 
m

m
2

MPP

MJERAČ PROTOKA

S
p
e
c
i
j
a
l
n
i
 
k
a
b
l
o
v
i

PRETVARAČ

MPD

MJERAČ PROTOKA

DAVAČ

p
/
f
 
1

0
 
m

m
2

GLAVNI RAZVODNO-UPRAVLJAČKI ORMAR  GRO-PS2

Odgovorni projektant: Kontrola:Projektant/obrađivač:

Amir Delibašić, dipl.inž.el. Mr. Hilmo Šehović, dipl.ing.el.

Juli 2015.

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta

u Sarajevu d.d.

Projektant:

Naziv projektne dokumentacije:

Naziv priloga:

Šifra projekta:

D-1159

Datum izrade:

-

Mjerilo priloga: Prilog broj: List: od:

1 18

Format priloga:

Delegacija Evropske unije u Bosni i

Hercegovini

Naručilac:
Naziv projekta 

Tehnička pomoć za

implementaciju programa

unapređenja sistema

vodosnabdijevanja i

kanalizacije

Projekat realizira Konzorcij:

A3

Fehim Suljević, el.tehn.

Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova

sa izvorišta Gudaja, Knjiga 4

Jednopolna šema glavnog upravljačkog ormara PS RO-PS2



KALORIFER 2,5 kW

16A

E7

2

P
P

0
0
-
Y

 
5
x
2
,
5
 
m

m

X1 27,28,29

POLJE ZA OPREMU TELEMETRIJE

6A

E8

GRIJAC 100 W

GLAVNI RAZVODNO-UPRAVLJAČKI ORMAR  GRO-PS2

F15

2A

M
O

D
U

L

A
N

A
L
O

G
N

I
H

U
L
A

Z
A

 

S7 1200

D
I
G

I
T

A
L
N

I
H

M
O

D
U

L

U
L
A

Z
A

M
O

D
U

L

D
I
G

I
T

A
L
N

I
H

I
Z

L
A

Z
A

C
P

U

B4

NAPOJNA JEDINICA

220V AC/24V DC

3,5A

OPTIČKI INTERFEJS

ZA PROFIBUS

PLC

O
P
T
I
Č
K
I
 
K
A
B
L

REZERVOAR "VRŠIĆ"

8
 
n

i
t
i
 
-
 
1

0
/
1

2
5

 
m

i
c
r
o

m
 

ZAVRŠNA KUTIJA ZA

OPTIČKI KABL

SA KONEKTORIMA

OPTIČKI KABLOVI

SA KONEKTORIMA

L
 
=

 
c
c
a

 
1

6
0

0
 
m

PROFIBUS KABL

IC

DET

IC detektor

P
P

0
0

 
4

x
1

,
5

 
m

m

2

X2 10-14

B3

Op. panel

F16

4A

F17

4A

PLC2

O
P
T
I
Č
K
I
 
K
A
B
L

8
 
n

i
t
i
 
-
 
1

0
/
1

2
5

 
m

i
c
r
o

m
 

L
 
=

 
c
c
a

 
8

7
0

 
m

PUMPNA STANICA 

"PS1" - GUDAJA 1

M
O

D
U

L

A
N

A
L
O

G
N

I
H

I
Z

L
A

Z
A

 

Odgovorni projektant: Kontrola:Projektant/obrađivač:

Amir Delibašić, dipl.inž.el. Mr. Hilmo Šehović, dipl.ing.el.

Juli 2015.

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta

u Sarajevu d.d.

Projektant:

Naziv projektne dokumentacije:

Naziv priloga:

Šifra projekta:

D-1159

Datum izrade:

-

Mjerilo priloga: Prilog broj: List: od:

1 19

Format priloga:

Delegacija Evropske unije u Bosni i

Hercegovini

Naručilac:
Naziv projekta 

Tehnička pomoć za

implementaciju programa

unapređenja sistema

vodosnabdijevanja i

kanalizacije

Projekat realizira Konzorcij:

A3

Fehim Suljević, el.tehn.

Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova

sa izvorišta Gudaja, Knjiga 4

Jednopolna šema glavnog upravljačkog ormara PS RO-PS2


