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PROSTORIJA ZA AGREGAT:

 A=7.71 m²

 O=11.25 m

 Pod : protuklizne pločice

KANCELARIJA:

 A=5.20 m²

 O=9.15 m

 Pod : protuklizne pločice

ELEKTROKOMANDNA

PROSTORIJA:

 A=7.10 m²

 O=10.75 m

 Pod : antistatic

PROSTORIJA ZA HLOR:

 A=4.3 m²

 O=8.35 m

 Pod : protuklizne

pločice
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OSNOVA NA KOTI : 901.51
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AGREGAT

PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ

PUMPI:

 A=54.50 m²

 O=31.90 m

 Pod : protuklizne pločice
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MB 15

a - a´

 Nagibni beton

 AB ploča MB 30 d = 50 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

c - c´

 Cementni malter 1:1  1 cm

 Xypex premaz

 AB Zid d= 30 cm

 Hidrostop elastik

 Stiropor 5.0 cm

 PVC folija

 Zaštita hidroizolacije ("čepasta folija")

 Drenažni šljunak granulacije

16-64 mm 20 cm

 Geotekstil 200 gr/m²

d - d´

 Malter d = 2 cm

 Zid od opeke 19x25x19 cm

 Termo fasada d = 6 cm

f - f´

 Malter d = 2 cm

 AB Serklaž d = 25 cm

 Termo fasada d = 7 cm

e - e´

 Termoizolacija - ploče od kamene

vune kaširane ojačanom

aluminijskom folijom

 AB Serklaž d = 25 cm

 Malter d= 2.0 cm

g - g´

 Antistatic pod 1.5 cm

 Cementni malter 1 cm

 AB ploča MB 30 d = 20 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

 Posteljica d=10 cm

b - b´

 Protuklizne keramičke pločice 1.5 cm

 Cementni malter 1 cm

 AB ploča MB 30 d = 20 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

 Tamponski sloj d=10 cm
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GLINA SA DROBINOM KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

LEGENDA :

106

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

GLINA SA DROBINOM KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

LEGENDA :

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

GLINA SA DROBINOM KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

LEGENDA :

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

NOSIVA PODNA REŠETKA :

 dimenzije :190 x 225 cm

 visina h= 30 mm

 debljina stijenke d= 3 mm

 nosivost N=200 kg/m²

RASPINJAČA 16/16 cm RASPINJAČA 16/16 cm

AB SERKLAŽ  20 x 30 cm

VENTILACIJSKI OTVOR 150 mm

AB SERKLAŽ  20 x 30 cm

AB SERKLAŽ  20 x 30 cm

VENTILACIJSKI OTVOR 150 mm VENTILACIJSKI OTVOR 150 mm
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1 %1 %1 %
1 % 1 % 1 %

h - h´

 Lim u obliku crijepa

 Kontra-letve d= 3 cm

 Letve d = 3 cm

 Krovna hidroizolacija

 Daščana podloga d= 2.4 cm

 Rog 12/16  cm

h

h´

h

h´

h

h´

POSTOLJE ZA TLAČNO EKSPANZIONU

POSUDU
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ZAMJENSKI MATERIJAL

(KREČNJAČKA DROBINA ) NABIJEN

MEHANIČKIM PUTEM DO POTEBNE

RAČUNSKE NOSIVOSTI

DRENAŽNI ŠLJUNAK GRANULACIJE

16-64 mm
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MEHANIČKIM PUTEM DO POTEBNE
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NOSIVA TRAKA

d/h =3.0/30 mm

POPREČNA

TRAKA

NASJEDNI

KUTNIK
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ZAMJENSKI MATERIJAL NABIJEN MEHANIČKIM PUTEM DO POTREBNE RAČUNSKE NOSIVOSTI
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ZAMJENSKI MATERIJAL NABIJEN MEHANIČKIM PUTEM DO POTREBNE RAČUNSKE NOSIVOSTI

GLINA SA DROBINOM

KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI

MATERIJAL IZ ISKOPA

LEGENDA :

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

GLINA SA DROBINOM

KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI

MATERIJAL IZ ISKOPA

LEGENDA :

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

GLINA SA DROBINOM

KREČNJAKA

ODABRANI ZEMLJANI

MATERIJAL IZ ISKOPA

LEGENDA :

MULJEVITA GLINA

KREČNJAČKA DROBINA -

ZAGLINJENA

NOSIVA PODNA REŠETKA :

 dimenzije :190 x 225 cm

 visina h= 30 mm

 debljina stijenke d= 3 mm

 dimenzije otvora 33x33 mm

 nosivost N=200 kg/m²
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a - a´

 Nagibni beton

 AB ploča MB 30 d = 50 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

c - c´

 Cementni malter 1:1   d= 1.0 cm

 Xypex premaz

 AB Zid d= 30 cm

 Hidrostop elastik

 Stiropor 5.0 cm

 PVC folija

 Zaštita hidroizolacije ("čepasta folija")

 Drenažni šljunak granulacije

16-64 mm 20 cm

 Geotekstil 200 gr/m²

d - d´

 Malter d = 2 cm

 Zid od opeke 19x25x19 cm

 Termo fasada d = 6 cm

f - f´

 Malter d = 2 cm

 AB Serklaž d = 25 cm

 Termo fasada d = 7 cm

e - e´

 Termoizolacija - ploče od kamene

vune kaširane ojačanom

aluminijskom folijom

 AB Serklaž d = 25 cm

 Malter d= 2.0 cm

g - g´

 Antistatic pod 1.5 cm

 Cementni malter 1 cm

 AB ploča MB 30 d = 20 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

 Posteljica d=10 cm

b - b´

 Protuklizne keramičke pločice 1.5 cm

 Cementni malter 1 cm

 AB ploča MB 30 d = 20 cm

 Zaštita hidroizolacije d=3 cm

 Hidrostop elastik

 Podložni beton MB 15 d = 10 cm

 Tamponski sloj d=10 cm

h - h´

 Lim u obliku crijepa

 Kontra-letve d= 3 cm

 Letve d = 3 cm

 Krovna hidroizolacija

 Daščana podloga d= 2.4 cm

 Rog 12/16  cm
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NOSIVA TRAKA

d/h =3.0/30 mm

POPREČNA

TRAKA

NASJEDNI

KUTNIK

A
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